ALADIN DALI Controller EASY
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Art. Nr. 300502
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Installations- & Bedienungsanleitung
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1. AL

EMEINE BESCHREIBUN

Die ALADIN DALI Controller arbeiten als Lichtsteuerung mit ALADIN
Sender (EnOcean Funksystem) und Geraten mit DALI-Schnittstelle
(z.B. elektronische Vorschaltgerate).

Beim ALADIN DALI Controller EASY (Broadcast) werden Funktaster
direkt eingelernt. Eine Konfiguration via Software ist nicht moglich.

Der EASY Controller steuert DALI-Steuergerate (Slaves) als 1 Grup-
pe in den Funktionen: EIN /AUS / Dimmen.
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2. UBERSICHT ALADIN DALI CONTROLLER

ALADIN DALLI Controller sind in weiteren Varianten erhaltlich:

ALADIN DALI FLEX: Der FLEX-Controller wird ausschliesslich via
Konfigurations-Software parametriert. Die Funktaster werden eben-
falls nur via Software eingelernt und zugeordnet. Der Controller kann
DALI-Steuergerate (Slaves) einzeln oder in Gruppen schalten und
jeden Slave individuell in den Funktionen EIN / AUS / Dimmen steu-
ern. Mit mehreren Slaves kénnen beliebige Lichtszenen vorkonfigu-
riert werden.

ALADIN DALI TW: Beim TW-Controller (Tunable White) kénnen
Funktaster direkt eingelernt werden. Der Controller kann DALI-Steu-
ergerate (Slaves) als Gruppe schalten und in den Funktionen EIN /
AUS / Dimmen / Farbwert-Veréanderung (Tunable White) steuern.
Dazu ist ein 2-fach Funktaster notwendig.

Erhéltliche Bauformen:

Alle 3 Varianten sind sowohl in der Bauform UP (fiir Unterputz-Mon-
tage) als auch in der Bauform EVG (schlankes Vorschaltgerét fur
Deckenmontage) erhéltlich.
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TECHNISCHE DATEN

Allgemeine Daten

Eigenverbrauch 0,8W/max. 1,5W
Sendefrequenz 868,3MHz
Spannungsversorgung 230V AC/50Hz
Absicherung Sicherungsautomat mit max. 10A
Umgebungstemperatur +5 bis +50°C
Lagertemperatur +5 bis +50°C
Ausgang DALI+. DALI-, typ. 16V DC

max. 34 mA

Anzahl Slaves max. 15 Slaves

Schraubklemmen max. 1 mm? mit Aderendhtilse
1,5 mm? starr

Schutzart IP20 / nur fir Innenbereich

Prifvorschriften DIN EN 60950-1

EN 601000-6-2 / EN61000-6-3
ETSI EG 203 367

RED-Richtlinie 2014/53/EU
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU

1 x EnOcean Master

1 x DALI Master fiir bis 15 Slaves
1x 230V AC Schaltnetzteil

10 Funktaster/Sender

CE-Konformitéat

Schnittstellen

Funksender max.

4. SICHERHEIT

A VORSICHT! Gefahr eines Stromschlages!

Im Inneren des Gehéuses befinden sich spannungsfiih-
rende Teile. Eine Beriihrung kann eine Kérperverletzung
zur Folge haben! Alle Arbeiten am Versorgungsnetz und
Gerat diirfen nur von autorisierten Elektrofachkréften
durchgefiihrt werden.

— Gerat spannungsfrei schalten.

— Gerét gegen Wiedereinschalten sichern.

— Gerat auf Spannungsfreiheit tberprifen.

— Vor dem Einschalten Gehause fest verschliessen.

Das Gerét ist nur fur die bestimmungsgemésse Verwendung vorgese-
hen. Ein eigenméchtiger Umbau oder eine Veranderung ist verboten!

Folgende Punkte sind zu beriicksichtigen:

— die geltenden Gesetze, Normen und Vorschriften.

— der Stand der Technik zum Zeitpunkt der Installation.

— die Bedienungsanleitungen der ALADIN Module.

— die Tatsache, dass eine Bedienungsanleitung nur allgemeine Be-
stimmungen anfiihren kann und dass diese im Zusammenhang mit
einer spezifischen Anlage gesehen werden miissen.

5. MONTAGE
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Die Installation der Taster/Sender darf nur von autorisiertem Fach-
personal durchgefiihrt werden. Bei der Installation ist die Anlage
spannungsfrei zu schalten. In der Zuleitung des Gerates muss sich
eine Sicherung, oder ein Sicherungsautomat (max. 10 A) befinden!

Montieren Sie die Sender und Empfénger NIEMALS in ein Gehause
aus Metall, oberhalb Metalldecken, oder in unmittelbarer N&he von
grossen Metallobjekten.

Eine Montage in Bodennéhe, oder auf den Boden ist nicht empfeh-
lenswert.

Zur Programmierung muissen die ALADIN Empfénger an das Netz
angeschlossen sein. Bei Stromausfall bleibt die Programmierung er-
halten.

Montage:

— Empfénger muss jederzeit zugéanglich sein (Stérungsbehebung)

— Netzspannung ausschalten.

— Versorgungsleitung mit Sicherungsautomaten absichern (F = max.
10A).

— Installation des Geréats nach Anschlussbild vornehmen.

—Das Gerat muss so installiert werden, dass das Typenschild nach
dem Einbau sichtbar und ein spaterer Zugang maéglich ist.

— Netzspannung einschalten.

ﬁ Achtung!! Die ALADIN Module dirfen nicht in Verbindung
mit Geréten eingesetzt werden, durch deren Betrieb Ge-
fahren fur Menschen, Tiere oder Sachwerte entstehen kén-

nen.
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6. FUNKREICHWEITE

Bei Funksignalen handelt es sich um elektromagnetische Wellen.
Die Feldstarke am Empfanger nimmt mit zunehmendem Abstand des
Senders ab. Die Funkreichweite ist daher begrenzt. Durch unter-
schiedliche Materialien oder Stérquellen in der Ausbreitungsrichtung
der Funksignale wird die Funkreichweite weiter verringert. Durch den
Einsatz von Repeatern (Funkverstarkern oder Aktivierung der Re-
peater Funktion) kann die Funkreichweite verbessert werden.

Holz, Gips, unbeschichtetes Glas 0-10%
Mauerwerk, Holz-/ Gipswéande 5-35%
Stahlbeton 30-90%

Bedingungen

~30m Bei guten Bedingungen (grosser, freier Raum
ohne Hindernisse im Gebaude).

Durch bis zu 5 Gipskarton-/Trockenbauwande

~20m oder 2 Ziegel-/Gasbetonwande (Mobiliar und
Personen im Raum): Fir Sender und Empfanger
mit guter Antennenposition/-ausfiihrung.

Durch bis zu 5 Gipskarton-/Trockenbauwande
oder 2 Ziegel-/Gasbetonwande (Mobiliar und

>10m Personen im Raum): Fir in Wand oder Raum-
ecke verbaute Empfanger, Empfanger mit inter-
ner Antenne oder enger Flur.

Aussenbereich: Die Reichweite ist vorgéngig zu testen. In
Folge mangelnder Reflektion des Signals kann die Reich-
weite eingeschrankt sein.

7. INSTALLATION & INBETRIEBNAHME

Wichtige Installationshinweise!

Die Installation und Inbetriebnahme darf nur von autorisierten
Elektrofachkréften durchgefiihrt werden. Bei der Installation an
das Versorgungsnetz (230V~/50 Hz) ist die elektrische Anlage
spannungsfrei zu schalten.

Es sind die geltenden Gesetze und Normen des Landes einzuhal-
ten, in dem das Gerat betrieben wird.

Damit der volle Funktionsumfang gewahrleistet ist, muss die Be-
triebsspannung (230 V~) angeschlossen sein!

Bedienung:

Die Bedienung des ALADIN Empfangers erfolgt mit ALADIN Funksen-
dern. Vor Gebrauch missen die Funksender dem Empfanger zuge-
ordnet werden (max. 10). Jeder Funksender kann eine unbegrenzte
Anzahl von Empféngern ansteuern.

8. EINLERNEN

Zur Programmierung muss der Empfénger an das Versorgungsnetz an-
geschlossen sein. Bei Stromausfall bleibt die Programmierung erhalten.

LERNMODUS: Sender einlernen

| Taste SERVICE kurz (<1 s) betétigen
v

( LED STATUS leuchtet rot )
v

| Funksender 1 x aktivieren |
v Ja

( LED STATUS Iéscht )
v

Weitere
Sender
einlernen

Nein
v

[ Einlernen abgeschlossen ]
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9. ALLE SENDER LOSCHEN / RESET

| Taste SERVICE lang (>2 s) betatigen |

v

( LED STATUS blink 1x )
v

[ Léschen abgeschlossen ]

. HINWEIS
1 Einzelne Taster kdnnen nicht ausgelernt werden

10. FUNKTIONSWEISE

Alle Verbraucher (Slaves) Einschalten / Ausschalten

Taste | kurz driicken Einschalten
Taste O kurz driicken Ausschalten
Beim Einschalten fahrt der Controller auf den zuletzt eingestellten

Wert. (War bei Ausschalten der Wert 0% muss zuerst hochgedimmt
werden.)

Alle Verbraucher (Slaves) Hoch-/ Runterdimmen

Taste | lang driicken Hochdimmen
Taste O lang driicken Runterdimmen

11. ENOCEAN EQUIPMENT PROFILES (EEPS)

Die EnOcean EEPs sind standardisierte Kommunikationsprofile. Da-
mit wird die Kommunikation verschiedener Produkte von unter-
schiedlichen Herstellern ermdglicht.

Die unten aufgefiihrte Tabelle ist fir Fachpersonal geeignet, welches

die Kommunikationsprofile fir ein Projekt mit Flextron Produkten be-
notigt:

T —CTE

F6-02-02 Light control 2 Rocker

(Sender mit 2 Wippen)
Light control 4 Rocker
IFBOERTE (Sender mit 4 Wippen) 2l ol
Key Card Activated Switch
IFEOE-0 (Hotelcard-Schalter) o ol
F6-10-00 Mechanical Handle (Fenstergriff) 07 01
0. Single input/window contacts
DB (Fensterkontakt) 2 ol
A5-06-02 nght sensor 0 Ix to 1.020 Ix 09 04
(Lichtsensor)
Occupancy
R (PIR ohne Lichtmessung) w3 &
o Light (0 Ix to 510 Ix), Occupancy
AS-08:01 |4 PIR (PIR mit Lichtmessung) W e
oy Light (0 Ix to 1020 Ix),Occupancy
AS-08-02 1 PIR (PIR mit Lichtmessung) vy | o
A5-08-03 Light (0 Ix to 1530 Ix),Occupancy 08 04

and PIR (PIR mit Lichtmessung)
A5-38-08 Gateway - -

A5-38-09 E)l(tended lighting control _ _
(Lichtsteuerung)

Electronic switches with energy
D2-01-08 measu"rement and Igcal con?rol _ _
(Empfanger ohne/mit Energiemes-

sung und Lokalbedienung)

Secure light and blind control
32-02-01  (Licht- und Jalousiesteuerung mit 01 01
Verschliisselung)

A5-3F-00 RLT Radio Link Test (Slave) — —
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12. STORUNGSDIAGNOSE

NEUANLAGE ODER VORHANDENE ANLAGE

— Sicherungsautomat und Spannungsversorgung prifen.
Achtung: Nur Elektroinstallateur!

— Verbraucher und Anschlussleitungen priifen.

Achtung: Nur Elektroinstallateur!

— Uberpriifung im Umfeld des Systems auf Veranderungen, die Sto-
rungen verursachen (z.B. Metallschranke, Mébel oder Wande
wurden versetzt).

— Ldschen aller Sender und Neuprogrammierung.

SELBSTSCHALTUNG DES EMPFANGERS

— Die Ursache kann die Betéatigung eines Senders sein, der zufallig
auf den Empfénger angelernt wurde.

— Ldschen aller Sender und Neuprogrammierung.

REICHWEITENEINSCHRANKUNG

— Das Gerat wird in der Nahe von Metallgegenstanden oder Materi-
alien mit Metallbestandteilen eingesetzt.
Hinweis: Mindestabstand von 10 cm einhalten.

— Feuchtigkeit in Materialien.

— Gerate die hochfrequente Signale aussenden wie z.B. Audio- u.
Videoanlagen, Computer, EVGs fir Leuchtmittel.
Hinweis: Mindestabstand von 0,5 m einhalten.

— Dickes Glas

— Aussenanwendungen

13. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

ENTSORGUNG DES GERATES

Werfen Sie Altgerate nicht in den Hausmdill! Zur Entsorgung des Ge-
rates sind die Gesetze und Normen des Landes einzuhalten, in dem
das Gerat betrieben wird! Das Gerét enthélt elektrische Bauteile, die
als Elektronikschrott entsorgt werden missen. Das Gehé&use besteht
aus recycelbarem Kunststoff.

GARANTIEBESTIMMUNGEN

Diese Bedienungsanleitung ist Bestandteil des Gerates und der Ga-
rantiebedingungen. Sie ist dem Benutzer zu tiberreichen.

Die technische Bauart der Geréate kann sich ohne vorherige Ankindi-
gung andern.

ALADIN Produkte sind mit modernsten Technologien nach geltenden
nationalen und internationalen Vorschriften hergestellt und qualitats-
geprft. Sollte sich dennoch ein Mangel zeigen, Gbernimmt Flextron,
unbeschadet der Anspriiche des Endverbrauchers aus dem Kaufver-
trag gegeniiber seinem Héandler, die Mangelbeseitigung wie folgt:

Im Falle eines berechtigten und ordnungsgeméss geltend gemach-
ten Anspruchs wird Flextron nach eigener Wahl den Mangel des Ge-
rates beseitigen oder ein mangelfreies Gerat liefern. Weitergehende
Anspriiche und Ersatz von Folgeschaden sind ausgeschlossen. Ein
berechtigter Mangel liegt dann vor, wenn das Gerat bei Ubergabe an
den Endverbraucher durch einen Konstruktions-, Fertigungs- oder
Materialfehler unbrauchbar oder in seiner Brauchbarkeit erheblich
beeintrachtigt ist.

Die Gewahrleistung entfallt bei natlrlichem Verschleiss, unsachge-
mésser Verwendung, Falschanschluss, Eingriff ins Geréat oder aus-
serer Einwirkung, 6ffnen des Gerates.

Die Anspruchsfrist betragt 24 Monate ab Kauf des Geréates durch den
Endverbraucher bei einem Héndler und endet spatestens 36 Monate
nach Herstellung des Geréates. Fur die Abwicklung von Gewahrlei-
stungsanspriichen gilt Schweizerisches Recht.

ALADIN-Produkte durfen in den EU-Landern, der

CH, IS, N und GB verkauft und betrieben werden. @
Die Produkte entsprechen den EU-Vorschriften

und erfillen die grundlegenden Anforderungen enocean-

und relevanten Vorschriften der Funkanlagen-
Richtlinie 2014/53/EU.

Die Konformitatserklarung ist auf folgender Website abrufbar:
www.flextron.ch / Download

ALADIN® und ALADIN Easyclick® sind eingetragene Marken von
Flextron AG, Tagelswangen

Copyright: Flextron AG
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ALADIN DALI Controller EASY
Version ballast électronique / Broadcast

No. d’art: 300502
E-No.: 205 640 159

Notice d’installation & d’utilisation
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INSTRUCTION COURTE: Programmer un
poussoir radio, enclencher — varier — déclencher

BE:

1xSERVICE (1)

DESCRIPTION GENERALE

Les Controller ALADIN DALI fonctionnent comme commande
d’éclairage avec I'émetteur ALADIN (protocole radio EnOcean) et les
appareils avec interface DALI (par exemple les ballasts électro-
niques).

Avec les Controller ALADIN DALI EASY (Broadcast), les boutons
poussoirs sans fil sont appairer automatiquement. La configuration
par logiciel n'est pas possible. Le Controller EASY commande les
unités de contrdle DALI (esclaves) comme un groupe dans les fonc-

tions: ON / OFF / Variation.

LED STATUS
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2. APERCU: ALADIN DALI CONTROLLER

Les Controller ALADIN DALI sont disponibles dans d’autres versions:

DA+ DA-

ALADIN DALI FLEX: Le Controller FLEX est exclusivement paramé-
tré au moyen d’un logiciel de configuration. Les boutons poussoirs
sans fil sont également aussi appairer par le logiciel de configuration.
Le Controller peut commuter les unités de commande DALI (es-
claves) individuellement ou en groupe, et, commander chaque es-
clave individuellement dans les fonctions de variation ON / OFF. Avec
plusieurs esclaves, toutes les scénes d’éclairage peuvent étre confi-
gurées.

ALADIN DALI TW: Avec le Controller TW (Tunable White), les bou-
tons poussoirs radio peuvent étre appairer directement. Le Controller
peut commuter les unités de commande DALI (esclaves) en tant que
groupe et les commander dans les fonctions ON / OFF / variation /
changement de valeur de la couleur (Tunable White). Pour ces fonc-
tions, un bouton-poussoir radio double est nécessaire.

Modeles disponibles:

Trois variantes sont disponibles en version encastrée; en version a
ballast électronique (ballast mince pour le montage au plafond).
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3. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Données générales
Autoconsommation
Fréquence d’émission 868,3MHz

Alimentation en courant ~ Tension de service 230V AC 50 Hz
Disjoncteur de protection 10A

Température ambiante +5a+50°C

Température de stockage +5a +50°C

Sorties-charge DALI+. DALI-, type 16V DC
max. 34 mA

max. 15 esclaves

max. 1 mm? avec embout /
1,5mm? avec fil rigide
IP20 / installation a 'intérieur

0,8W/max. 1,5W

Nombre d’esclave
Bornes de raccordement

Classe de protection

Approbations CE DIN EN 60950-1
EN 601000-6-2 / EN61000-6-3
ETSIEG 203 367
Homologations CE RED-Directives 2014/53 EU
RoHS-Directives 2011/65 EU
Interfaces 1 x EnOcean Master

1 x DALI Master pour max. 17 esclaves
1x 230V AC alimentation électrique

Emetteurs radio 10 boutons poussoirs radio

4. SECURITE

A ATTENTION! Danger de choc électrique!

L’appareil contient des composants internes sous ten-
sion. Risque de Iésions corporelles en cas de contact.
Toutes les interventions sur le réseau d’alimentation ou
sur l'appareil doivent étre effectuées par des profes-
sionnels autorisés.

—Avant toute intervention, mettre I'appareil hors tension
— Sécuriser I'appareil contre une remise sous tension

— Vérifier 'absence de tension

— Refermer le boitier avant la mise sous tension

L'appareil est prévu exclusivement pour une utilisation conforme a sa
destination. Toute intervention ou modification de I'appareil par I'utili-
sateur est interdite.

Tenir compte des points suivants:

—des lois, normes et directives en vigueur

—des regles de I'art valables au moment de I'installation

—des notices d'utilisation des modules ALADIN

— La notice d'utilisation ne peut fournir que des indications générales
et la considérer en rapport avec I'installation prévue

5. MONTAGE
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L'installation des poussoirs radiocommandés doit étre effectuée par
du personnel qualifié. Lors de l'installation, I'alimentation électrique
doit étre déconnectée. Un disjoncteur de (max.10A) sera installé
pour la ligne d’alimentation de I'appareil

N'installez JAMAIS les émetteurs et les récepteurs dans une en-
ceinte métallique ou a proximité de grands objets métalliques.
Il n'est pas recommandé d’installer a méme sol.

Pour la programmation, les récepteurs ALADIN doivent étre connec-
tés au réseau. En cas de panne de courant, la programmation est
conservée.

Installation:

— Couper le réseau d’alimentation.

— Un disjoncteur de (max.10A) sera installé pour la ligne d’alimenta-
tion.

— Installer un boitier a un endroit approprié.

— Le récepteur doit étre facilement accessible en cas de dépannage.

— Installer I'appareil selon le schéma de connexion.

— Enclencher le courant

Attention! Ne pas utiliser les modules ALADIN avec des ap-
pareils dont la mise en service pourrait mettre en danger des
personnes, des animaux ou des biens.

Copyright: Flextron SA

6. PORTEE DES SIGNA

Les signaux radio sont des ondes électromagnétiques. Plus I'’émet-
teur est éloigné, plus lintensité du champ du récepteur diminue.
C’est pourquoi, la portée radio est limitée. Différents matériaux ou
sources de parasites dans le sens de diffusion des signaux radio ré-
duisent davantage la portée radio. Il est possible d'utiliser des répé-
teurs ALADIN (amplificateurs radio) ou la fonction répéteur pour
améliorer la portée radio.

Bois, platre, verre non enduit 0a10%
Magonnerie, bois / murs en platre 5a35%
Béton armé 10290%

Portée  [Condiions |
~30 En cas de bonnes conditions (grand espace libre
sans obstacle).

A travers jusqu’a cing murs de construction a sec
en Placoplatre ou deux murs en briques/béton
>20m expansé (Mobiliers et personnes dans la piéce):
Pour les émetteurs et les récepteurs ayant une
bonne position/un bon modéle de I'antenne.

Atravers jusqu’a cing murs de construction a sec
en Placopltre ou deux murs en briques/béton ex-

~10m pansé (Mgbiliers et personnes dans la piece):
Pour les récepteurs montés dans le mur ou dans
un coin de la piece, pour les récepteurs a anten-
ne interne ou dans un vestibule étroit.

Applications extérieures: Vérifiez au préalable les liaisons
radio. En raison d’une réflexion insuffisante du signal, la por-
tée peut étre réduite.

ION ET MISE EN SERVICE

Remarques importantes concernant I'installation!

L'installation et la mise en service doivent étre effectués unique-
ment par des électriciens professionnels autorisés. Il est néces-
saire de mettre l'installation électrique hors tension avant de la
raccorder au réseau (230V~/50 Hz).

Se conformer a la législation et aux normes en vigueur dans le
pays ou I'appareil est utilisé .

La tension de service (230V~/50 Hz) doit étre raccordée afin de
garantir I'utilisation de toutes les fonctions.

Commande:

Le récepteur ALADIN fonctionne avec tous les émetteurs radio ALA-
DIN. Avant tout usage, les émetteurs (10 max) doivent étre appairer
au récepteur. Chaque émetteur peut commander un nombre illimité
de récepteur. La fonction du récepteur pour I'’émetteur radio peut étre
modifiée.

8. APPAIRER

Pour la programmation, les récepteurs doivent étre connectés au ré-
seau d’alimentation. En cas de panne de courant, la programmation
est conservée.

APPAIRAGE: appairer un émetteur

| La touche SERVICE (appuis court 1sec.)
v

[ La LED STATUS éclaire rouge ]
v

| Activer I'émetteur (pressez 1x) |
v Oui

( La LED STATUS éteinte )

v

Appairer
d’autres
émetteurs

Non
v

[ Appairage terminé ]
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9. EFFACER TOUS LES EMETTEURS / RESET

| La touche SERVICE (appuis long >2sec.) |

v

( La LED STATUS clignote 1x ]
v

( Emetteur effacer ]

REMARQUE:
Les boutons poussoirs ne peuvent pas étre individuellement
appairer

10. MODE DE FONCTIONNEMENT

Tous les consommateurs (esclaves) Allumer / Eteindre

Touche | appuyer brievement Allumer
Touche 0 appuyer brievement Eteindre
Lorsque le Controller est enclenché, il se met vers la derniére valeur

réglée. Sila valeur 0% a été réglée lors de la mise hors tension, le
Controller doit d’abord étre mis a la variation la plus grande.

Tous les consommateurs (esclaves) en variation Montée /
Descendre du flux de I’éclairage

Touche | appuyer maintenir Haute luminosité
Touche 0 appuyer maintenir Diminution de la luminosité

11. ENOCEAN EQUIPMENT PROFILES (EEP)

Les profils d’équipement EnOcean (EEP) sont des profils de commu-
nications standardisés permettant la communication entre divers
produits de fabricants différents.

Le tableau ci-dessous est destiné au personnel qualifié qui a besoin

des profils de communication pour un projet avec des produits Flex-
tron:

[EEP | Description ____[Fonction | Modes |

Light control 2 Rocker

IFEeE (émetteur avec 2 touche) o ol

F6-03-02 nght control 4 Rocker o1 o1
(émetteur avec 4 touches)
Key Card Activated Switch

F6-04-01 carte dhotel) o1 o1
Mechanical Handle

FRSIBEE (contact de fenétre) W ol

D5-00-01 Single linput/winfiow contacts 07 01
(poignée de fenétre)

A5-06-02 nght sensor 0 Ix tg1.020 Ix 09 04
(détecteur de lumiere)

Aso7-01 Qccupancy 08 1

(PIR sans mesure de la lumiére)
Light (0 Ix to 510 Ix),
A5-08-01 Occupancy and PIR 08 04
(PIR avec mesure de la lumiere)
Light (0 Ix to 1020 Ix),
A5-08-02 Occupancy and PIR 08 04
(PIR avec mesure de la lumiére)
Light (0 Ix to 1530 Ix),
A5-08-03 Occupancy and PIR 08 04
(PIR avec mesure de la lumiére)
A5-38-08 Gateway - -
A5-38-09 Extendgd Ilghtlng‘control _ _
(conduite de lumiére)

Electronic switches with energy

D2-01-08 mfeasurement and local control _ _
(récepteur sans/avec mesurage
d’énergie)
Secure light and blind control

32-02-01 (Conduite de lumiere et jalousie 01 01
avec chiffrement)

A5-3F-00 RLT Radio Link Test (Slave) = =

MAN_300502_02.pdf

12. ANALYSE DE DERANGEMENT

NOUVELLE INSTALLATION OU EXISTANTE:

— Contrdler le disjoncteur de I'alimentation et la tension au récepteur
Attention: installateurs électricien diplédmés!

— Vérifier la connexion de I'appareil ainsi que les cables
Attention: installateurs électricien diplédmés!

— Vérifiez s'il y a eu des changements dans I'environnement du sys-
téme qui pourraient causer des interférences (par ex: d’armoires
meétalliques, des meubles déplacés ou modification de mur etc.)

— Annuler tous les émetteurs et appairer le récepteur.

ACTIVATION AUTOMATIQUE DU RECEPTEUR:

— La cause peut étre I'activation d’'un émetteur étranger programmé
par hasard au récepteur

— Annuler tous les émetteurs et appairer a nouveau le récepteur

LIMITATION DE LA PORTEE:

— L’appareil est utilisé a proximité d’objets métalliques ou des maté-
riaux contenant des éléments métalliques
Remarque: une distance d’au moins 10cm doit étre respectée

— L’humidité dans les matériaux

— Les appareils qui émettent des signaux a haute fréquence, par
exemple les ordinateurs, les équipements audio et vidéo, les bal-
lasts électroniques pour lampes.
Remarque: une distance d’au moins 0,5m doit étre respectée

— Verre épais

— Utilisation extérieure (perte de signal)

13. INFORMATIONS GENERALES

ELIMINATION DE L’APPAREIL

Ne jeter jamais les appareils usagés dans les ordures ménageres!
Pour I'élimination de I'appareil, se conformer a la législation et aux
normes en vigueur dans le pays ou I'appareil est utilisé. L'appareil
comprend des pieces électriques qui doivent étre jetées séparément
avec les déchets électroniques. Le boitier est en matiere plastique
recyclable.

CLAUSES DE GARANTIE

Cette notice d'utilisation fait partie intégrante de I'appareil et de nos
conditions de garantie. Elle doit étre remise systématiquement a I'uti-
lisateur. Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis la
construction technique des appareils. Les produits ALADIN ont été
fabriqués et leur qualité a été contrélée en ayant recours aux techno-
logies ultramodernes et en tenant compte des directives nationales
et internationales en vigueur. Si toutefois un défaut apparaissait,
Flextron se charge de remédier au défaut comme suit, sans préjudice
des droits du consommateur final issus du contrat de vente vis a vis
de son revendeur:

En cas de I'exercice d’'un droit Iégitime et conforme a la regle, Flex-
tron peut choisir, de son propre chef, entre éliminer le défaut de I'ap-
pareil et livrer un appareil sans défaut. Toute revendication plus
poussée ou la demande de réparation de dommages consécutifs est
exclue.

Un défaut légitime existe si I'appareil est inutilisable au moment de la
livraison au consommateur final en raison d’un vice de construction,
de fabrication ou d’un matériau ou est considérablement limité dans
son utilisation pratique.

La garantie est annulée en cas d’usure naturelle, d’utilisation incor-
recte, de branchement incorrect, d’intervention sur I'appareil ou d'in-
fluence extérieure. La durée de la garantie est de 24 mois a partir de
I'achat de I'appareil par le consommateur final chez un revendeur et
prend fin au plus tard 36 mois apres la fabrication de I'appareil. Le
droit suisse est applicable pour le reglement des droits a la garantie.

Les produits ALADIN sont autorisés dans les pays

de I'UE, les CH, IS, N et GB sont vendus et exploi- 6
tés. Les produits sont conformes a la réglementa-

tion de I'UE et satisfaire aux exigences essentieles  €M0Ceéan°®

et les réglementations applicables aux ligne direc-
trice pour les installations radio — 2014/53/UE.

La déclaration de conformité est disponible sur notre site internet:
www.flextron.ch / Download

ALADIN® et ALADIN Easyclick® sont des marques déposées de
Flextron SA, Tagelswangen

Copyright: Flextron SA
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